	SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde


	Gericht aan GS


	Milieuvergunning hogedrukstoomleiding REC

	Vraag / vragen


	1. Bent u bekend met het feit dat 'het Stoomwezen' er nogal eens tegenaan loopt dat er een leemte in kennis is bij provinciale overheden is over de van toepassing zijnde regels en verantwoordelijkheid voor hogedrukstoomleidingen voor zover liggend buiten de grens van een inrichting?

2. Kunt u toelichten welke regelgeving volgens GS van toepassing is op de hogedrukstoomleidingen voor zover deze liggen buiten de perceelsgrens van Omrin en lopen naar de WKC op het terrein van de zoutfabriek?
3. Hoe luidt meer specifiek uw oordeel over het al dan niet vereist zijn van een milieuvergunning  voor de oprichting en ingebruikname van het tracégedeelte van hogedrukleidingen gelegen buiten de grens van de inrichting, waarvoor door GS op 5 oktober 2010  een nieuwe milieuvergunning. is afgegeven? 

4. Erkent het college van GS dat een milieuvergunning voor dit tracégedeelte van hogedrukstoomleidingen op dit moment ontbreekt? 
5. Kan GS specifiek gemotiveerd uitleggen waarom in de door haar in 2008 aan Omrin verleende eerste milieuvergunning het betreffende tracégedeelte van hogedrukleidingen wél onderdeel uitmaakte van de milieuvergunning? Zijn in dit opzicht volgens haar de regels veranderd en zo ja kan zij dan concreet aangeven wanneer en welke regels precies?  

6. Als blijkt dat voor het tracégedeelte van de hogedrukstoomleidingen gelegen buiten de grens van de inrichting zoals vergund op 5 oktober 2010 een milieuvergunning vereist is, bent u dan met ons eens dat het betreffende tracégedeelte hogedrukleidingen niet in gebruik mag worden genomen zolang die milieuvergunning ontbreekt?

Zo niet, kunt u dan uitleggen hoe zich dit verhoudt met de wettelijke plicht van GS tot handhaving?  

7. Bent u het met ons eens dat zowel binnen als buiten de grens van de REC de hogedrukstoomleidingen aan dezelfde veiligheidseisen zouden moeten voldoen?

8. De hogedrukstoomleidingen buiten de grens van de inrichting lijken niet te zijn meegenomen in het veiligheidsbeheersplan, zoals u dat heeft vastgesteld in uw GS vergadering van 29 maart 2011. Op welke wijze worden de risico’s met de hogedrukstoomleidingen buiten de grens van de inrichting in beeld gebracht en gecontroleerd? En wie is daarvoor verantwoordelijk? 
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